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DataNews 
 

SensorView v1.1 
 
 

Concentrador de Sensores em Vídeo para Monitoramento 
 
Parabéns, você acaba de adquirir um produto desenvolvido com recursos de alta tecnologia, qualidade e 
segurança DataNews. 
 
Este manual técnico e operacional foi desenvolvido para ser utilizado como ferramenta de consulta, 
instalação e operação do produto SensorView em sua versão v1.1. 
 
Leia cuidadosamente as instruções de segurança antes de instalar e operar o produto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SensorView®, DataNews® são marcas registradas ou marcas comerciais da DataNews Integração de 
Tecnologias Ltda. no Brasil ou em outros países ou regiões. 
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Cuidados e Segurança 
 

Segurança elétrica 
 
Todo processo de instalação e operações aqui mencionados devem estar em conformidade com os códigos 
de segurança elétricos locais. Não assumimos nenhum compromisso ou responsabilidade por incêndios, 
choques elétricos, danos em outros produtos ou infraestrutura causados pela manipulação ou instalação 
inadequada. Não sobrecarregue tomadas e cabos de extensão, pois há risco de incêndio ou choque elétrico.  
 
 

Segurança no transporte 
 
Evite quedas, respingos de água ou umidade excessiva durante o transporte, armazenamento e instalação. 
 
Desligue a alimentação, assim como todos seus conectores, antes de mover a unidade já instalada, a qual 
deve ser deslocada por pessoal qualificado, seguindo os procedimentos deste Manual. O uso excessivo de 
força ou impactos pode resultar em danos na unidade. 
 
 

Instalação 
 
Mantenha a unidade sempre fixada em local adequado a equipamentos de Monitoramento. Manipule-a com 
cuidado. 
 
Não energize o SensorView antes de completar sua instalação, com todos seus acessórios para a localidade. 
 
Não coloque objetos sobre a unidade. 
 
Não bloqueie as aberturas de ventilação do produto em seu local de fixação. 
 
Utilize sempre normas e procedimentos industriais, coerentes e corretos para identificação e arrumação do 
produto, seus cabos e conectores. 
 
 

Reparos 
 
Todos os trabalhos de análise e reparos devem ser realizados por profissionais qualificados. 
 
Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas causados por modificações ou reparos não autorizados. 
 
 

Ambiente 
 
O equipamento deve ser instalado em ambiente seco, afastado de fontes de calor, como radiadores, 
aquecedores, fornos, ou outros aparelhos. Evite ainda sua proximidade com motores ou geradores de 
Energia Eletromagnética. Atente ainda para a não incidência da luz solar direta e o contato com substâncias 
inflamáveis e explosivas. 
 

Limpeza 
 
Desligue a unidade da tomada antes de limpar.  Limpe seu equipamento apenas com pano seco. Não utilize 
detergentes ou líquidos de qualquer espécie. 
 
Para os conectores utilize aspirador de pó e um pincel macio, sempre empurrando a poeira em direção 
oposta ao produto.  
 

Acessórios 
 
Utilize somente acessórios recomendados pelo fabricante. 
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Características e Especificações 
 

Características 
 
Sensoriamento e/ou Telemetria de Precisão por imagens de Vídeo ou Comunicação Serial. 
 
Exibição de Informações sempre em tempo real. 
 
Compatibilidade de Vídeo com Equipamentos de mercado nos Padrões PAL e NTSC. 
 
Conexão de Vídeo por Conectores BNC no padrão de CFTV. 
 
Conexão de Energia, Sensores e Comunicação por Bornes de Conexão no Padrão Industrial e Jacks 
Blindados RJ-45 Cat-5e no Padrão Telecom. 
 
Unidade Robusta para Aplicação Comercial, Industrial ou Veicular.  
 
Firmware Robusto para Funcionamento Conforme Especificações.  
 

 
Especificações 
 
SensorView Versão v.1.1 
 
 

Sistema 

Processador principal Microprocessador Core de alto desempenho operando em 80MHz 

Interface de Vídeo Interface gráfica em Vídeo com 256 x 192 (HxV) pixels e Comunicação Serial 

  

Power Input (Alimentação) ï Borne P1 - via cabo com bitola de 0.5 a 1.5MM² (20 a 16AWG) 

GND e + do Borne P1 Comum (GND) e Positivo (+) de 7 a 24 VCC 

Consumo Máximo 500mA 

  

Vídeo Câmera Input (Entrada de Vídeo) ï Conector BNC - via cabo coaxial ou UTP com Balum 

Conector BNC Vídeo Composto, 1.0 Vp-p, 75Ω 

Padrões de Vídeo PAL e NTSC 

  

OSD Vídeo Output (Saída de Vídeo c/ OSD) ï Conector BNC - via cabo coaxial ou UTP com Balum 

Conector BNC Vídeo Composto, 1.0 Vp-p, 75Ω 

Padrões de Vídeo PAL e NTSC 

  

110 VAC Input (Detector de Falha na Rede de Energia em 90 ~ 160 VCA) ï Borne P5 - via cabo com 
bitola de 1.0 a 1.5MM² (17 a 16AWG) 

Pinos 1 e 2  do Borne P5 Faixa de 110 VCA: Alarme Ativo para Tensão < 89.5 VAC RMS 

Proteção 1 (Fusível 
Rearmável Interno) 

Sobrevoltagem para Tensão > 265VCA RMS / Sobrecorrente > 370mA RMS 

Proteção 2 (Fuível Externo)  1 Fusível Externo de 100~400mA 

  

  

220 VAC Input (Detector de Falha na Rede de Energia em 180 ~ 260 VCA) ï Borne P5 - via cabo com 
bitola de 1.0 a 1.5MM² (17 a 16AWG) 

Pinos 1 e 3  do Borne P5 Faixa de 240 VCA: Alarme Ativo para Tensão < 177.5 VAC RMS 

Proteção 1 (Fusível 
Rearmável Interno) 

Sobrevoltagem para Tensão > 265VCA RMS / Sobrecorrente > 370mA RMS 

Proteção 2 (Fuível Externo) 2 Fusíveis Externos de 100~400mA 

  

Alarm A/B Input (Entrada dos Alarmes 1 e 2) - Borne P3 - via cabo com bitola de 0.25 a 1.5MM² (24 a 
16AWG) 

Pinos 1 e 2  do Borne P3 Ativação via Contato Seco Externo (Chave, Interruptor, Relé, Outro Contato) 

Pinos 3 e 4  do Borne P3 Ativação via Contato Seco Externo (Chave, Interruptor, Relé, Outro Contato) 
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OSD Off Input (Desligar Informações em Vídeo) - Borne P4 - via cabo com bitola de 0.25 a 1.5MM² (24 
a 16AWG) 

Pinos 1 e 2 do Borne Ativação via Contato Seco Externo (Chave, Interruptor, Relé, Outro Contato) 

 

RS-232 Input (Entrada RS-232) ï Borne P2 via cabo com bitola de 0.25 a 1.5MM² (24 a 16AWG) 

Pinos GND e + do Borne P2 Recepção de Informações de Equipamento Específico no padrão RS-232 

 

Humidity Sensor (Sensor SensorView HS de Temperatura  e Umidade Relativa) ï Jack RJ-45 J1 - via 
cabo UTP Cat-5e 

Conector RJ-45 8P8C J1 Recepção de Dados do Sensor SensorView HS conforme Manual 

Proteções Sobrecorrente para Corrente > 100mA RMS 

 

Temperature Sensors (Sensores SensorView TPS01 ou TPS05 de Temperatura) ï Jack RJ-45 J3 - via 
cabo UTP Cat-5e 

Conector RJ-45 8P8C J3 
Recepção de Dados dos Sensores SensorView TP01 ou TP05 conforme 
Manual 

Proteções Sobrecorrente para Corrente > 100mA RMS 

 

Transrecepção de Informações via RS-232 - Jack RJ-45 J2 - via cabo UTP Cat-5e 

Conector RJ-45 8P8C J2 Transmissão/Recepção Serial RS-232 em 57.600bps (57.600, 8, N, 1) 

  

Características Ambientais 

Temperatura Operacional 0 ºC a +70 ºC 

Temperatura de 
Armazenamento 

-40 ºC a +85 ºC 

Umidade Relativa 
Operacional 

10% a 90% 

Umidade Relativa de 
Armazenamento 

8% a 90% 

Pressão Atmosférica 80 Kpa a 106Kpa 

 

Compatibilidade Eletromagnética 

USA FCC parte 15, classe B 

EU CE 89/336EEC, padrão EN55022 classe B, EN55024 classe B, EN61000 

  

Mecânica 

Dimensões (L x P x A) 132 x 115 x 30 MM 

Peso aproximado 300 g 

Umidade Relativa 
Operacional 

10% a 90% 
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O Produto 
 

SensorView  

 
SensorView é um produto que opera como uma Interface em Sistemas de Vídeo, Vídeo-Vigilância ou 
similares. Desenvolvido e programado para agregar informações de sensores diversos utilizando os recursos 
de Visualização e Gravação de sistemas convencionais ou profissionais de TV, CFTV (analógicos, digitais ou 
IP), outros sistemas de mídia por imagem. 
 
Qualquer imagem gerada por uma câmera de vídeo (em PAL ou NTSC), conectada ao SensorView, poderá 
conter (além de sua imagem original) informações precisas de diversos sensores, conforme as necessidades 
operacionais de cada localidade. Atendendo assim, a diversas aplicações como: 
 
Á Centros de Controle, 
Á Indústrias, 
Á Datacenters, 
Á Hospitais, 
Á Laboratórios, 
Á Hotelaria, 
Á Armazéns, 
Á Museus, 
Á Comércios e 
Á Outros. 

 
Caso não se queira utilizar uma câmera em uma instalação qualquer, o SensorView irá gerar seu próprio 
sinal de vídeo composto, mantendo assim seu funcionamento ininterrupto, conforme acima descrito. 
 
 

 
Instalação com: 1 Sensor AHMS03 de Temperatura e Umidade Relativa (Main) do Ambiente 

da Sala principal 
 2 Sensores ATPS05 de Temperatura, sendo ACAA dentro do Rack e 632D 

em Sala anexa 
 Operação Normal (Sem Falha de Energia, Alarme 1 e Alarme 2) 

  
 

 
A embalagem do produto, suas conexões, características técnicas e funções, foram projetadas para total 
compatibilidade com os recursos técnicos e infraestrutura já presentes em uma instalação. 
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Veja abaixo o potencial de sensoriamento disponível para cada unidade SensorView instalada: 
 

¶ Sensores de Temperatura ATPS05 com Precisão de +/-0.5ºC para até 4 pontos na localidade 

¶ Detector Robusto de Falha/Falta de Energia CA (110~240VCA) da localidade 

¶ Sensor AHMS03 de Umidade Relativa (precisão de +/-3.5%) e Temperatura (precisão de +/-0.5ºC) 

¶ Anemômetro Ultrasônico AWSU (sem partes móveis), informando a Direção e Velocidade do Vento 
com Alta Precisão 

¶ Detecção do status de até 2 Contatos Secos, para Alarmar em Vídeo a situação de quaisquer 
produtos/sensores Externos ao Produto. Exemplo:  

a. Sensor ATVS – princípio de incêndio tipo Termovelocimétrico 
b. Sensor ASOS - de Fumaça tipo Óptico 
c. Sensor PSD – de contato tipo Microswitch 
d. Sensor PMD – de contato tipo Magnético 

 
Toda informação processada pelo SensorView é disponibilizada serialmente (RS-232) ou através de Vídeo 
Imagem, para visualização, gravação e possível tomada de ação, conforme abaixo: 
 

¶ Inserida na imagem de uma câmera de vídeo (On-Screen Display) 

¶ Disponibilizada serialmente através de sua saída RS-232 padrão 
 

 
 

Tela Exemplo do SensorView 
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Integração e Funcionamento 
  
 

 
 
 
O produto SensorView pode ser aplicado: 
 

¶ Junto ou próximo a uma Câmera de Vídeo instalada; 

¶ Ao longo de uma linha de vídeo proveniente de uma Câmera de Vídeo instalada; 

¶ Junto ou próximo a um Monitor, Equipamento DVR, Gravador de Vídeo, outros; 

¶ Em uma rede IP de Vídeo, pode-se conectar a qualquer Vídeo-Server do mercado; 

¶ Em qualquer localidade que não necessite de Imagens, coletando os dados sensoriados e 
entregando-os através de sua saída serial RS-232 (até 15 metros via cabo Terminal). 
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Instalação 
 
Painel Frontal e Posterior 
 
A figura a seguir mostra os painéis do produto e suas conectorizações. 

 
 
 

Conector Tipo Função 

P1 Bloco Terminal Alimentação do Produto 

P2 Bloco Terminal Entrada de Comunicação RS-232 Dedicada a Equipamento Futuro 

P3 Bloco Terminal Entrada para até 2 Sensores de Contato Seco para Monitoramento 

P4 Bloco Terminal Entrada para Desativação do Sensoriamento na Imagem de Video 

P5 Bloco Terminal Entrada do Detector de Falha da Rede AC 

J1 RJ-45 Entrada do Sensor Dedicado de Umidade e Temperatura de Precisão 

J2 RJ-45 Entrada/Saída Serial de Informações via RS-232 Padrão 

J3 RJ-45 Entrada de Sensores Dedicados de Temperatura (até 4 Sensores) 

IN BNC Entrada de Vídeo de uma Câmera em PAL ou NTSC 

OUT BNC Saída de Vídeo Composto Contendo todo Sensoriamento no Vídeo 
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Conectorização do Produto 
 
Atenção: a Identificação completa das conexões encontra-se estampada na superfície 
superior do produto 
 
 

Borne P1 ï Alimentação do Produto 
 

 

 
 

 
Pino 1: GND 
 
Pino 2: Vcc Estabilizado 
 
Fonte de Energia Aceitável: de 7 a 24 Vcc 
 
Consumo Máximo: 500 mA 
 

 
Apenas alimente a unidade após todos os Bornes e Conectores (incluindo acessórios) estiverem conectados. 
 
Não efetue qualquer Conecção ou Desconexão com o produto alimentado (energizado), pois este 
procedimento poderá danificar sua unidade processadora. 
 
A figura a seguir mostra os modos de alimentação do produto via Borne P1: 
 

 
Modo Simples* 

 
Modo Avançado** 

  
 

* Sem função para Detecção de 
Falha na Rede CA 

 
** Disponibilidade para Detecção 

de Falha na Rede CA 
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Borne P2 ï Entrada de Comunicação RS-232 Dedicada (Equipamento 
Acessório Futuro) 
 

 

 
 

 
 
Pino 1: SensorView Rx 
 
Pino 2: GND 

 
Para utilizar esta porta de comunicação para outras funções, favor consultar o fabricante ou seu 
representante local. 
 
 
 

Borne P3 ï Entrada para até 2 Sensores de Contato Seco para 
Monitoramento 
 

 

 
 
Pinos 1 e 2 – Alarme 1 
 
Pinos 3 e 4 – Alarme 2 

 

 
Status da Conexão: 
 
NA – Não Alarmado 
 
NF – Alarmado 

 
Estas duas entradas podem ser utilizadas para alarmar quaisquer contatos secos através de seus 
indentificadores: Alarm1 e Alarm2 
 
Uma linha de sensores SensorView, já disponíveis em nosso website: www.sensorview.com.br, foi 
selecionada para prover aos nossos clientes os mais versáteis sensores a serem agregados ao produto, 
conforme abaixo: 
 

Á Sensor AWSU – de Direção e Velocidade do Vento 
Á Sensor ASOS - de Fumaça tipo Óptico 
Á Sensor PMSD – de contato tipo Microswitch 
Á Sensor PMD – de contato tipo Magnético 
Á Outros Sensores – consulte nosso website para mais informações 

 
 
 

Borne P4 ï Entrada para desativação do Sensoriamento na Imagem de 
Video ï OSD (On Screen Display) ON/OFF 
 

 

 
 
Pinos 1 e 2: Remover/Prover 
informações na Imagem 
 

 

 
Status da Conexão: 
 
NA – Prover Informação 
 
NF – Remover Informação 

 
 
 
 

http://www.sensorview.com.br/
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Borne P5 ï Entrada do Sensor de Falha da Rede AC 
 

 

Sistema Fase-Neutro: 
 
Faixa de 110Vca 
 
Pinos 1 e 2:  
Monitorar Energia  
(de 90~160Vca) 
 
Alarme para 
Vac < 89.5V 
  

Necessita de 1 Fusível de 
Proteção (100~400mA) 
para a Fase  
 

 

Sistema Fase-Neutro: 
 
Faixa de 220Vca 
 
Pinos 1 e 3:  
Monitorar Energia 
(de 180~260Vca) 
 
Alarme para 
Vac < 177.5V 
  

Necessita de 1 Fusível de 
Proteção (100~400mA) 
para a Fase  
 

 

Sistema Fase-Fase: 
 
Faixa de 220Vca 
 
Pinos 1 e 3:  
Monitorar Energia 
(de 180~260Vca) 
 
Alarme para 
Vac < 177.5V 
  

Necessita de 1 Fusível de 
Proteção (100~400mA) 
para cada uma das Fases 
 

  

 
 
Sempre utilizar fusível(is) de proteção, quando estiver trabalhando com energia em Corrente Alternada. 
 
 
 

BNC - Vídeo Câmera Input - Entrada de Vídeo de uma Câmera em PAL 
ou NTSC 
 

BNC 

 

 
 
Conexão com a Câmera por Cabo Coaxial 75Ω 
 
ou 
 
Linha de Vídeo por Cabo par Trançado (UTP) com Balun de Vídeo 
 
 
 

 
 
Esta conexão permite um máximo aproveitamente em qualquer infraestrutura onde exista uma Câmera já 
instalada. Em minutos, o SensorView estará dispondo todas suas informações ao Centro de Operações, 
agregando nesta imagem todas as informações necessárias, conforme os assessórios acoplados. 
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BNC - Vídeo Câmera Output - Saída de Vídeo da Câmera Contendo todo 
Sensoriamento no Vídeo 
 

BNC 

 

 
 
Conexão com equipamentos de Monitoramento, Gravação, outros por Cabo Coaxial 75Ω 
 
ou 
 
Linha de Vídeo por Cabo par Trançado (UTP) com Balun de Vídeo 
 
 
 

 
 
Todas informações sensoriadas pelo SensorView, em sua localidade de instalação, podem ser monitoradas 
e Gravadas em Vídeo através de seu conector Vídeo Câmera Output. 
 
Caso haja câmera conectada ao SensorView, as informações aparecem plotadas nesta imagem. Caso 
contrário, as informações aparecem plotadas em um fundo negro. 
 
Em caso de falha, defeito ou desconexão da câmera de vídeo, o SensorView irá gerar seu prório sinal de 
vídeo composto com as informações conforme acima descrito. 
 
 
 

Jack J1 RJ-45 ï Entrada do Sensor Dedicado de Umidade e Temperatura 
de Precisão 
 

J1 

 

 
 

Sensor Dedicado AHS03 de Umidade Relativa 
(precisão de +/-3.5%) e Temperatura (precisão 
de +/-0.5ºC) 
 
Conexão entre a unidade e o sensor por cabo 
UTP Cat-5e conectorizado com Plugues RJ-45 
no padrão EIA/TIA 568 
 
Cabo Direto 
(568A nas duas pontas ou 568B nas duas 
pontas) 

 

Sensor AHMS03 
 

 
 

 
 
Segue com o Sensor um Cabo Direto de 1.5M. Caso necessário, um cabo maior (até 20 metos) pode ser 
utilizado respeitando as conectorizações no padrão EIA/TIA 568-Cabo Direto. 
 
Favor consultar o fabricante ou o seu representante local para a utilização de Sensor de maior precisão. 
 
Atenção para a conexão ser efetuada no Jack correto, uma vez que outros Jacks estão disponíveis no 
produto. 
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Jack J2 RJ-45 ï Entrada/Saída Serial de Informações via RS-232 Padrão 
   

Esta Entrada também se conecta ao SensorView AWSU 
 

J2 

 

 
Todas informações sensoriadas podem ser monitoradas através da porta RS-232, em sua 
Saída, disponível através do Jack J2. 
 
 Segue abaixo o padrão utilizado para uma correta conectorização do SensorView, através 
de sua Porta RS-232, com um equipamento Externo (tipo Host): 
 
 

 
 

 
Comunicação: 57600/8-N-1: 
 
- Velocidade: 57600bps 
- 8 data bits 
- Sem Paridade 
- 1 stop bit 
- sem Controle de Fluxo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jack J2 
Pinout 

RS-232 

1 RTS 

2 NC 

3 NC 

4 Comum (GND) 

5 TXD 

6 RXD 

7 NC 

8 NC 

 
A função desta Entrada RS-232 como receptor de dados, é específica e dedicada a sensores especiais, 
como o Anemômetro Ultrasônico (direção e velocidade do vento) SensorView AWSU. 
 
Para utilizar esta porta de comunicação, em sua Entrada (RXD e GND), para outras funções, favor consultar 
o fabricante ou seu representante local. 
 
A Saída (TXD e GND) transmite constantemente todo o sensoriamento, conforme informado em Vídeo. 
 
Atenção para a conexão ser efetuada no Jack correto, uma vez que outros Jacks estão disponíveis no 
produto. 
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Jack J3 RJ-45 ï Entrada de Sensores Dedicados de Temperatura (até 4 
Sensores) 
 

J3 

 

 
Sensor Dedicado ATPS05 de Temperatura 
(precisão de +/-0.5ºC) 
 
Tecnologia 1Wire, permitindo até 4 sensores 
na linha de conexão 
 
Cada Sensor ATPS05 segue com seu código 
específico de fábrica (código MAC) de fácil 
identificação 
 
Conexão entre a unidade e o sensor por cabo 
UTP Cat-5e conectorizado com Plugues RJ-45 
no padrão EIA/TIA 568 
 
Cabo Direto 
(568A nas duas pontas ou 568B nas duas 
pontas) 

 

Sensor ATPS05 
 

 

 
 
Segue com o Sensor um Cabo Direto de 1.5M. Caso necessário, um cabo maior (até 20 metos) pode ser 
utilizado respeitando as conectorizações no padrão EIA/TIA 568-Cabo Direto. 
 
A tecnologia 1Wire, presente no SensorView, permite a utilização direta de até 4 Sensores ATPS05 em uma 
linha serial. Favor consultar o fabricante ou o seu representante local para a utilização de mais Sensores ou 
Sensores de maior precisão. 
 
 

 
 
Atenção para a conexão ser efetuada no Jack correto, uma vez que outros Jacks estão disponíveis no 
produto. 
 
 

Operação 
 

Instalação, Setup e Funcionamento 
 
A instalação do SensorView assim como todos os seus Sensores, deve seguir o padrão industrial de 
identificação em todos os seus cabos e conectores. Desta forma estaremos minimizando ao máximo uma 
conexão indevida ao longo do tempo de uso do produto, causada por técnicos que desconhecem o produto. 
 
A unidade SensorView, através de sua caixa metálica, pode perceber ruídos causados pelo contato indevido 
de equipamentos ao seu redor. Neste caso, todos os equipamentos devem ser aterrados, para extinguir o 
loop de terra que poderá, em alguns casos, refletir perturbações na imagem gerada. A unidade pode também 
ser instalada de modo isolado, permanecendo acima de seus calços de silicone, prevenindo assim o loop de 
terra. 
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Uma vez o produto instalado e conectado com todos os sensores, poderá ser energizado através do Borne 
P1 (de 7 a 24Vcc). Um Led indicativo indicará a correta instalação do produto. 
 
Um breve warmup (iniciado com a energização do produto) programado em seu firmware, permitirá que 
todos os sensores se equilibrem antes do início efetivo de suas operações. Após o warmup (que pode durar 
até 60 segundos) todas as informações sensoriadas já estarão disponíveis para exibição em Vídeo (OSD 
Video Output) ou via Dados por RS-232 (Jack J2). Não existe programação para operação do produto em 
sua atual versão. 
 
Cada Sensor conectado corretamente ao produto sempre irá disponibilizar suas informações. 
 
Em algumas situações o operador de um Centro de Controle poderá precisar acompanhar um evento 
importante que possa estar havendo, necessitando visualizar toda imagem mostrada pela câmera. Nestes 
casos as informações em tela poderão ser imediatamente removidas, limpando a imagem de informações, 
através de um contato seco remoto (Borne P4). Liberando este contato seco, o SensorView passará a 
mostrar novamente as suas informações em tela. Durante toda esta operação, a porta serial RS-232 (Jack J2) 
continuará seu serviço sem interrupção, garantindo que as informações nunca sejam interrompidas a um 
equipamento externo de coleta de dados. 
 
A concepção industrial do produto garante seu pleno funcionamento em regime constante e sem interrupção. 
Todas as informações são atualizadas constantemente, para um correto sensoriamento. 
 
 

Sistema Inteligente de Monitoramento e Gravação por Vídeo 
 

Conexão da Unidade com um Monitor de CFTV ou mesmo uma TV 
 
O Sinal de Vídeo Composto na saída do SensorView (com ou sem uma câmera conectada em sua entrada)  
pode ser visualizado em um Monitor de CFTV, assim como em uma TV. Utilize o conector padrão amarelo de 
conexão para Composite Vídeo destes equipamentos.  
 

 
 

 

    
Diferentemente dos Sistemas de Monitoramento, assim como o SensorView, que utilizam conexões de Vídeo 
em terminais BNC, em geral o conector RCA é o padrão utilizado em Vídeo Composto para Monitores e TVs. 
Desta forma será necessário montar um cabo coaxial específico cnectorizado com BNC e RCA (foto Acima)  
ou utilizar adaptadores para efetuar esta conexão. 
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Conexão da Unidade com o Sistema de CFTV Tradicional ï Coaxial 
 
 

 
 
Recomendamos sempre a utilização de cabos coaxiais e conectores BNC de qualidade, distribuídos com a 
devida proteção (externa/interna) e completa identificação. 
 

 
Conexão da Unidade com o Sistema de CFTV Tradicional ï UTP 
 

 
 
Recomendamos sempre a utilização de cabos trançados (UTP) de categoria Cat-5 e Baluns de Vídeo de 
qualidade, distribuídos com a devida proteção (externa/interna) e completa dentificação. 
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Conexão da Unidade com o Sistema de CFTV - IP 
 

 
Uma vez a unidade SensorView conectado a um Servidor de Vídeo IP, terá sua visualização exportada para 
as redes LAN, WAN, Internet, fazendo parte de Sistemas Legados, em Instalação ou em Expansão, sem 
interferência com a tecnologia de vídeo gravação já presentes em uma infraestrutura. 
 
 
 

Conexão da Unidade com o Sistema Wireless IP (sem fio por IP) 
 

 
Neste tipo de instalação, a visualização de toda uma instalação sensoriada poderá ser visualizada e/ou 
gravada por terminais sem fio. 
 



 20 

Sistema Inteligente de Monitoramento e Gravação por Vídeo 
 
 

Conexão RS-232 com Equipamentos Periféricos 
 

 
 

Neste tipo de instalação, a visualização de toda uma instalação sensoriada poderá ser transmitida, 
visualizada e/ou gravada por equipamentos que se comunicam via porta RS-232. Existem produtos diversos 
no mercado que atendem às necessidade de cada infraestrutura. 
 
Para efetuar uma conexão serial, via Jack J2 por RJ-45, que é a porta RS-232 do SensorView, favor 
consultar este manual em Entrada/Saída Serial de Informações via RS-232 Padrão. 
 
 
 

Produtos Acessórios 
 

Sensor de Direção e Velocidade do Vento AWSUï Active Windspeed 
Sensor Unit 
 
 
 

 
Produto compacto, extremamente robusto, preciso e homologado pelo FAA. Não possui partes móveis, 
assim como os tradicionais anemômetros do tipo “caneca” rotativa. A ser instalado no topo de postes, já 
possui um radome que protege sua carcaça contra pássaros. 
 
Favor consultar o fabricante ou o seu representante local para conhecer o funcionamento deste sensor e 
obter maiores informações. 
  



 21 

Detector de Fumaça Óptico AOSS ï Active Optical Smoke Sensor 
 
 

 
 
 
 
Com câmara óptica, calibrado para alarmar na presença efetiva de fumaça, possui alimentação em 12Vcc, 
para ser compatível com os Sistemas de CFTV. Sua conexão ao SensorView é através do Borne P3 
selecionando Alarme 1 ou Alame 2. 
 
 
 
 

Detector Termovelocimétrico ATVS ï Active Thermovelocimetric Sensor 
 
 

 
 
 
 
Subida rápida de temperatura e/ou meio-ambiente com 57ºC acionam o alarme deste acessório. Possui 
alimentação de 12Vcc, para ser compatível com os Sistemas de CFTV. Sua conexão ao SensorView é 
através do Borne P3 selecionando Alarme 1 ou Alame 2. 
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Detector tipo Microswitch PMSD ï Passive Micro-Switch Detector 
 
 

 
 
 
 
Utilização em partes móveis, detectando abertura/fechamento de portas, janelas e demais objetos. Sua 
conexão ao SensorView é através do Borne P3 selecionando Alarme 1 ou Alame 2. 
 
 
 
 

Detector tipo Contato Magnético PMD ï Passive Magnetic Detector 
 
 
 

 
 
 
 
Utilização em portas móveis pesadasa de aço, fixando-se uma de suas partes na porta e outra no chão. A 
parte presa ao chão foi desenvolvida para agüentar grandes pressões como a passagem de veículos. Sua 
conexão ao SensorView é através do Borne P3 selecionando Alarme 1 ou Alame 2. 
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Garantia 
 

Termo de Garantia 
 
O SensorView e seus Acessórios têm prazo de garantia de 1 (um) ano, contados a partir da data da venda 
consignada, que consta na nota fiscal do produto. Os mesmos estão garantidos contra defeitos de fabricação, 
montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou 
inadequado às aplicações para as quais se destina.  
 
Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto defeituoso devidamente acondicionado, 
juntamente com a nota fiscal de compra correspondente, para a sede da DataNews: DataNews Integração 
de Tecnologias Ltda., Av. Mal Câmara 160 sala 1011, CEP 20020-080, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
 
A Garantia não cobre despesas de transporte e/ou seguro para o envio dos produtos com indícios de defeito 
ou mau funcionamento à sede da DataNews. A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o 
prazo de garantia. 
 
O produto perderá a garantia, automaticamente, se: 
I. Não for empregado ao fim a que se destina; 
II. Tiver danos causados por queda, golpe e/ou impacto, infiltração de água, sobrecarga e/ou descarga 

atmosférica; 
III. For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de 

utilização e montagem contidas no manual do produto; 
IV. For submetido a condições além dos limites especificados em seu manual; 
V. Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto; 
VI. Sofrer violação ou for consertado por pessoa que não faça parte da equipe técnica da DataNews. 
 
 

 
Contato 
 
DataNews Integração de Tecnologias Ltda. 
Av. Mal Câmara 160 sala 1011 
20020-080 – Rio de Janeiro – RJ 
Brasil 
Tel.: +55 21 2215-3610 
Fax.: +55 21 2215-7127 
www.datanews.com.br 
 
Horário de atendimento 
Segunda a sexta-feira: das 8 às 18 h 
 


